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Канальный кондиционер Midea МТВ -15 20

ние

Канальный вентилятор ILT/4-315 

 Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими

  нормами и правилами ,  (в том числе по взрыво- пожарной

  безопасности).

 Главный инженер проекта                           

 Общие указания

Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил КМК 2.01.01-94,       

КМК 2.01.04-97,  КМК 2.04.05-97*, КМК 2.08-02-96.

Здание оборудовано системами приточно-вытяжной  вентиляцией с механическим 

и естественным побуждением.

Система приточной вентиляция и кондиционирование воздуха П1и П2;  обслуживает Блок-А и Блок-Б  

через коридор палаты, предродовоя палаты, реанимации, смотровая и комната персонала,

обеспечивая требуемый санитарный нормами воздухообмен.

Магистральные воздуховоды приточных и вытяжных систем, проложенные по техническому этажу,
а также пластинчатые шумоглушители теплоизолируются прошивными минераловатными матами
толщиной  40мм  в обкладке из сетки металлической с двух сторон, с оберткой по изоляции стеклотканью.

Все монтажные и наладочные работы производить в соответствии с КМК 3.05.01-97.   

Вентиляция

Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполнены из тонколистовой оцинкованной стали. 

В случае возникновения пожара системы приточной и вытяжной вентиляции автоматически отключаются.

Системы местной вытяжной вентиляции В1÷В6 обеспечивают отвод воздуха из палаты и санитарных узлов.  

План вентиляция 1-го этажа Блок-А

9 Аксонометрическая схема б/м, Блок-А

10 Аксонометрическая схема б/м, Блок-А

Реконструкция вентиляционных систем родильного корпуса

Вентиляция 
Блок-А и Блок-Б

Беруниского района Республика Каракалпакстан. 

ООО "ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ"
г. Нукус
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Реконструкция вентиляционных систем родильного корпуса

Вентиляция 
Блок-А

Беруниского района Республика Каракалпакстан. 

ООО "ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ"
г. Нукус
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Реконструкция вентиляционных систем родильного корпуса
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Беруниского района Республика Каракалпакстан. 
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Реконструкция вентиляционных систем родильного корпуса

Вентиляция 
Блок-А

Беруниского района Республика Каракалпакстан. 

ООО "ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ"
г. Нукус



ЛистСтадия Листов
РП

Экспликация помещений. Разраб.

№
пом.

Наименование
помещений

Площадь
м2

1 2 3

1

Экспликация помещений

2
3
4

Смотровая

5

Кат*
поме-
ше-
ния

Санобработка

6 Коридор
7
8

4

9
10
11
12
13

Тамбур

15

17

Ванная

Блок - А. 1 - этаж
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19

21
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25
26
27
28
29
30
31

Вестибюль

Рекреация

Сан комната

После родовая палата

Санузел
Кладовая

Смотровая
Палата №10
Комната персонала
Рекреация
Предродовая палата

Род зал - III

Род зал - IV

Манипуляционная

Кладовая чистого белья

Ком. личной гигиены персонала
Кладовая

Ванная

32

34
35
36
37

Санузел

Кладовая вещей
Кладовая
Рекреация
Кабинет зав. отделении

38 Столовая
39 Палата №1
40
41
42
43
44
45
46

48
47

49
50

Палата №2
Палата №3
Пост дежурной акушерки
Палата №4
Палата №5

Палата №6
Палата №7
Палата №8
Палата №9
Палата №10

№
пом.

Наименование
помещений

Площадь
м2

1 2 3

1

Экспликация помещений

2
3
4

Палата №1

5

Кат*
поме-
ше-
ния

6
7
8

4

9
10
11
12
13

Коридор

14
15
16
17

Столовая

Блок - А. 2 - этаж

19
20

22
23
24
25
26
27

29
30
31

Палата резервная  для родильниц

Кладовая

Кладовая

Рекреация
Клизменная

Санузел

Кабинет ст. медсестры
Архив
Рекреация

32
33
34
35
36

Кабинет зав. отделении
Кабинет врача

Кабинет занятий

Палата
Процедурная

39 Пост дежурной медсестры
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Интенсив палата
Палата

Палата

Палата №2

Палата №3
Палата №4
Кабинет ст. медсестры
Палата №6
Палата №5
Палата №8
Изолятор
Палата №10

Кладовая чистого белья
Санузел
Санузел персонала

Ванная

Палата
Палата

Палата
Палата

51 Лестничная клетка

13,83
30,86
16,55
11,30
7,03

295,09
16,38
34,63
14,59
14,38
19,64
44,18
20,76

29,28

6,00
7,45
9,26

13,26

13,01
7,50
3,27

36,06
9,21

11,91
10,35
3,23
5,66

11,63
12,53
25,81
30,12
34,33
20,03
15,03
16,72
11,39
13,46
18,79
27,28
31,58
9,87
9,98
9,76

16,83
14,14

314,06

16,55
15,82
31,42
18,77
15,54
15,70
13,07
32,99
31,53
32,15
14,75
16,72
9,26

15,47
8,0

5,90

12,43
9,53

23,69
10,18
10,97
3,75
9,38
6,09

11,63
12,53
25,81
13,91
17,95
31,92
17,95
34,50

11,39
18,40
28,63
9,33
9,12
9,62

17,63
17,84
15,99

Пом. хранения аппаратуры

Кладовая

Комната личной гигиены женщин

Коридор

Кладовая

Пом. храненения аппаратуры
Комната личной гигиены женщин

Коридор

Жаксымбаев
Разрез 1-1
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Вентиляция 
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ООО "ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ"
г. Нукус
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5

Кат*
поме-
ше-ния

Тамбур

6 Сигнализация
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Палата №2
Палата №1
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Коридор
Комната управления медгазами
Кабинет ст. медсестры
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Помещения дезкамеры

Пост дежурной медсестры
Кладовая грязного белья
Кладовая хранения одежды
Сан комната

Лестничная клетка №2

Кладовая  уборочного инвентаря
Кладовая
Кабинет грязного белья
Комната личной гигиены женщин
Кладовая чистого белья
Санузел

6,83

15,82
227,62

2,56
17,95
14,03
16,05
15,14
13,86
17,39
29,61
14,14
6,50
7,20
6,81

13,70
7,07
6,26
5,38
6,30
6,15
3,92

12,33
18,51
28,72
16,55
16,49
14,70
14,59
17,39
31,47

План вентиляция 1-го этажа 

Р200

150х200

В1
2Р200

150х200

В1 Р200

В1
150х200

Р200
150х200

В1

Р200

150х200В1

Р200

150х200
В1

Р200

150х200
В1

150х200
В1

3Р200

150х200

В3

Р200
Р200

В3

Р200

Р200
В3

Р200
В3
160м3

Р200

160м3
В3

Р200

160м3
В3

Р200
В2

Р200

Р200
150х200

В2

Р200

В2
Р200

Р200

150х200
Р2002Р200 В2

В2
Р200

Р200

150х200

Р200
150х200 П1

2Р200
150х200 П1

2Р200
150х200П1

2Р200
П1

Р200
150х200 П1

2Р200
150х200 П1

2Р200
150х200П1

2Р200
150х200 П1

150х200 П1
2Р200

150х200П1
2Р200

План вентиляция 1-го этажа Блок-Б

Блок - Б
Блок - А

Разраб. Жаксымбаев
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Реконструкция вентиляционных систем родильного корпуса

Вентиляция 
Блок-Б
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ЛистСтадия Листов
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А
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00

0

1
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00

754321

60
00

36
00

48
00

36
00

6000 6000 6000 6000 6000 620

30000

6

Б

В

Г

Д

1
1

10

9

1

1

1

1

8
7

6

5

2

4

3

1

№
пом.

Наименование
помещений

Площадь
м2

1 2 3

1

Экспликация помещений

2
3
4

Манипуляционная

5

Кат*
поме-
ше-ния

Стерилизация

6 Палата №2
7
8

4

9
10
11
12
13

Коридор

14
15
16
17

Операционная

Блок - Б. 2 - этаж

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Род зал - IV

Палата №1

Тамбур
Кладовая
Сан комната

Комната личной гигиены женщин
Кладовая
Помещ. переносной аппаратуры

Кладовая уборочного инвентаря

Санузел
Санпропусник

Санузел персонала

11

14

12

13 15

16

17

18

20

19

27

26

25

24

23
22

21

Кабинет врача (ординаторская)

Кладовая чистого белья

Палата №4
Кабинет ст. медсестры
Палата №3
Палата

Род зал - III
Род зал - II
Род зал - I

225,71

15,14
6,66
9,00

32,71
18,40
29,96
15,43
2,79
6,27

15,03
3,15
4,01
6,82

10,71
10,16
3,56

10,23
5,86
6,14

17,78
16,27
29,73
17,05
29,68
17,11
14,47
16,05

Предоперационная

Санпропусник

ВК

Вытяж460

14,47

Р200

150х200
В1

Р200

150х200

В1

2Р200

150х200В1

2Р200

150х200В1

Р200

В1
150х200

Р200

В1
150х200

Р200

В1

3Р200

150х200В1

Р200

В3

2Р200

В3

Р200

В3

Р200

В3

4Р200
В3

2Р200

В3

Р200
В1

Р200

Р200
150х200

В2 Р200 Р2
00

В2

Р2
00

Р2
00 2Р200

В2

Р2
00

Р2
00

Р200

В2
В2 В2

В1

Р200

В3

В3

В3

В3

В3 В3

В3

П1 П1

П1 П1 П1

Р200
150х200 П1

2Р200
150х200 П1

2Р200 2Р200
П1
2Р200

Р200
150х200 П1

2Р200
150х200

2Р200
150х200

2Р200
150х200 150х200П1

2Р200

План вентиляция 2-го этажа Блок-Б

Блок - Б
Блок - А

Разраб. Жаксымбаев
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План вентиляция 2-го этажа
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ЛистСтадия Листов
РП
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00
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754321
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36
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48
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36
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6000 6000 6000 6000 6000 620

30000

6

Б

В

Г

Д

№
пом.

Наименование
помещений

Площадь
м2

1 2 3

1

Экспликация помещений

2
3
4

Манипуляционная

5

Кат*
поме-
ше-
ния

Стерилизация

6 Палата №2
7
8

4

9
10
11
12
13

Коридор

14
15
16
17

Операционная

Блок - Б. 2 - этаж

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Род зал - IV

Палата №1

Тамбур
Кладовая
Сан комната

Комната личной гигиены женщин
Кладовая
Помещ. переносной аппаратуры

Кладовая уборочного инвентаря

Санузел
Санпропусник

Санузел персонала

Кабинет врача (ординаторская)

Кладовая чистого белья

Палата №4
Кабинет ст. медсестры
Палата №3
Палата

Род зал - III
Род зал - II
Род зал - I

225,71

15,14
6,66
9,00

32,71
18,40
29,96
15,43
2,79
6,27

15,03
3,15
4,01
6,82

10,71
10,16
3,56

10,23
5,86
6,14

17,78
16,27
29,73
17,05
29,68
17,11
14,47
16,05

Предоперационная

Санпропусник

ОВ

План вентиляция чердака

В1 В1 В1 В1 В1 В1 В1

В3 В3
В3

В2 В2

В2

В2

В1

В2 В2

В1

В1

В3

В3

В3 В3 В3

150х200 150х200
150х200

400х200
L=540

500х300
L=1500

500х300
L=1820

600х400
L=2450

600х400
L=2960

600х400
L=4160

В3 В3 В3

200х200

300х200
L=490

150х200
L=340

400х200
L=680

400х200
L=730

400х300
L=1150

150х200 150х200150х200150х200

400х200
L=540

500х300
L=860

600х300
L=1860

600х300
L=2280

600х400
L=2980

200х200
L=700

Канальный вентилятор
В1

ILT/4-315 N=2,44кВт
Шумоглушитель трубчатый
 прямоугольный ГТП 2-3

Канальный вентилятор
В2

ILВ/4-200 N=0,26кВт

Шумоглушитель трубчатый
 прямоугольный ГТП 1-1

150х200
L=150

Трехфазный

Трехфазный

Наружный решетка
400х300

Наружный решетка
600х400

Канальный вентилятор
В3

ILТ/4-285 N=1,26кВт
Трехфазный

Шумоглушитель трубчатый
 прямоугольный ГТП 1-3

200х200

Наружный решетка
600х300

Забор воздуха 

П1 П1
П1

П1

П1 П1 П1

200х200300х200

300х200

400х300600х300

150х200

600х300

План вентиляция чердака Блок-Б

Блок - Б
Блок - А

Разраб. Жаксымбаев
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Пластинчатый шумоглушитель 
 прямоугольный ГП 1-1
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Выброс воздуха 
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00
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00
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00
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00

ЛистСтадия Листов
РП

Аксонометрическая схема б/м
Разраб. Жаксымбаев
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Канальный вентилятор
В5

ILТ/4-225 N=0,50кВт
Трехфазный

Шумоглушитель трубчатый
 прямоугольный ГТП 1-2

Наружный решетка
500х250

Выброс воздуха 
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Р200
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Р2
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150х200
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150х150150х150150х150
150х150150х150

150х150

150х150

150х200

400х200
L=1040

Р200
150х200Р200

Р2
00

Реконструкция вентиляционных систем родильного корпуса

Вентиляция 
Блок-А

Беруниского района Республика Каракалпакстан. 

Аксонометрическая схема б/м
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